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Miejsce wykonania badania: Pracownia Chemii Wody, Pracownia Mikrobiologiczna,
10-218 Olsztyn, ul. Oficerska 16a

SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY

Dziat Jakosci Wody i Sciekéw posiada wdrozony System Zarzadzania zgodny z wymaganiami
Normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Nazwa klienta: Stowarzyszenie Dzialkowcéw OAZA
Adres klienta: ul. Przepiorcza 6, 11-041 Olsztyn

Cel badania: Wymagania prawne

Metody pobierania probek/ probkobiorca: Probke pobral klient zgodnie z instrukcja I-01/POL-03 i

zgodnie z instrukeja 1-02/POL-03, pouczony o tym, Ze sposéb pobierania probki ma wplyw na wynik

badania. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobieranie i transport prébki dostarczone;j
rzez klienta- brak danych z etapu pobierania prébek.

Informacje dotyczace daty, godziny, miejsca pobierania, rodzaju probki zestaly podane przez klienta i
moga wplywaé na waznos¢ wynikéw.

Data i godzina przyjecia probek: 25.05.2026 godz. 9'°

Data rozpoczecia badania: 25.05.2026
Data zakonczenia badania: 28.05.2026

Stan probki w momencie przyjecia: bez zastrzezen, spelnia kryteria przydatnosci probek wody do badan
zgodnie z Instrukcja 1-04/POL-03

Przedmiot badan: Woda do spozycia przez ludzi

Probki pobrano zgodnie z: zleceniem zewnetrznym nr W/0561/2026

Kod probki, data, godzina, miejsce pobierania
W/2431/2026 — 25.05.2026 godz. 8*° — Olsztyn, ul. Przepiércza 6, ROD ,,0AZA”, uj¢cie wlasne — woda
surowa
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SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY

Data sporzadzenia:
28.05.2026
Kod probki w laboratorium - B s zgﬂm,,
niepewno .MZ z dn. terpretaci
W/2431/2026 | wntomemmen | *8 s w'gnl O
Dz. U. 2017 poz. 2264
Badane cechy Dokumenty odniesienia / Metoda Jednostka | Wyniki/rezultaty#
badania miary badania

Ogolna liczba mikroorganizméow AZ PN-EN ISO 6222: 2004; jtk/ 1 ml 13 [7:23] bez nieprawidtowych nd.
w temp. 22°C metoda plytkowa, posiew wglcbny 5 zmian”
Liczba bakterii grupy coli A, Z | PN-ENISO 9308-1:2014-12 3tk/100m1 0 - 0 nd.

PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04
met. filtracji membranowei

Liczba bakterii Escherichia coli AZ PN-EN ISO 9308-1:2014-12 j1k/100ml 0 - 0 nd.
PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04
met, filtracji membranowej

Liczba enterokokéw katowych AZ PN-EN ISO 7899-2: 2004; jik/100m! 0 . 0 n.d.
met, filtracji membranowci

U
Stezenie zelaza ogdlnego AZ PBL / W-03 ed.3,wyd. z dn. 17.09.2014r. ug/ 95 12 200 nd.
met spektrofotometryczna, na podstawie testu
kuwetowego Merck 1.14761.0001
Stezenie manganu AZ PBL / W-02 ed.3,wyd. z dn. 17.09.2014r. ng/l 49 9 50 nd.
met spektrof yczna, na podstawie testu
kuwetowego Merck 1.14770. 0001
Legenda:
A - wyniki badaf akredytowane przez PCA
Z- metod'y badafi i © decyzjq F 0 i i w Olsztynie Decyzja nr HKIZ60/202S z dma 22, 10 2025r
i pormam zoslzla oszacowana zgadnie z PN - ISO 29201 i opiera si¢ ma j p zonej przez wspdlczy mil ia k= 2, zapewniajgc poziom ufnosci okolo 95%;
0- Jcst réwnoznaczne z niewykryciem bakterii w prdbce w danej objetosci; granica wykrywalnosei 1 jil/NPL w objetosei probki analityeznej
U - niepewno$é pom:anl przy prawdopodobmisme rozszerzenia ok. 93%, k =2, podana w jednostkach miary;
Podana ni p nie obejmuje etapu pobi pn‘)bh
1) Zaleca sig. aby ogdlna liczba mil izmé
- 100 jkt/1 ml w wodzie wp: ,'dcslcﬂ g .
~ 200jkt/l ml w kranie konsumenta;
.~ ni¢ podaje si¢ niepewnoici;
jik ~ jednostki tworzace kolonie;
n.d.- nie dotyczy;
# -rezultaty badan ( w przypadku analiz
- znakiem (<} - ozmczajq uzyskanic wyuniku ponizej zakresu pomja.mwego mclody gdzie podana warntod< to dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z odpowiadajacq tej wantodci niep ig
- znakiem (>} - oznaczaja uzyskanic wyniku powyzzj zakresu pomiarowego metody, gdzie podana warto$S to dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z odpowiadajacy tej wartodci niep ig
Rezultat jest jako {obszar reg; ) lub nieak y {obszar y 2 wyjatkiem sytuacji, gdy dolna granica zakresu pokrywa sig z granicg Inodei w i d i)
lnrnrmacje dostarczone pna klienta 0Znaczone 54 pogrubmm czcionka
podane przez L £ iong czcionky
Sporzadzit: Autoryzowatl: Zatwierdzit:
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Wyniki badan/rezultaty i stwierdzenie zgodno$ci/ opinie i interpretacje odnosza si¢ wylacznie do otrzymanych i badanych probek, a nie do obiektu, z kt6rego probka ta byla
pobrana, Bez pisemnej zgody Dziatu Jakosci Wody i Sciekéw PWIK Sp. z 0.0. w Olsziynie sprawozdanic z badan nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci.

--------- koniec -------
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